
Ablauf Öl- und Gasfeuerungskontrolle Anlagen unter 350 kW Feuerungswärmeleistung 

Servicefirma / 
Heizungsfirma 

Gemeindefeuerungskontrolleur Anlagebetreiber Gemeinde 

  

 

 

 

Anlage muss alle 2 Jahre 

kontrolliert werden 

Auftrag an Gemeinde-

feuerungskontrolleur 

Serviceabo 
mit Messung  
b. anerkannt. 

Servicefirma 

Messung / Kontrolle 

Messung / Kontrolle 

Mess-Rapport an 

Gemeindefeuerungs-

kontrolleur 

Aufforderung zur 

Einregulierung 

Nein 

Ja 

Messung / 
Kontrolle 

i.O.? 

Auftrag zur Einregulierung 

Messung / 
Kontrolle 

i.O.? 

Nachführung Mess-Rapport 

in Datenbank 

Nein 

Ja 

Einregulierung 

Mess-Rapport an 

Gemeindefeuerungs-

kontrolleur 

Nein 

Ja 

Schreiben 

„Sanierungsfrist Ihrer 

Feuerung“ 

Schreiben „Sanierungs-

frist Ihrer Feuerung“ 

unterschreiben und 

retournieren 

Auftrag Sanierung / Ersatz 

Feuerungsanlage innert 

Sanierungsfrist 

Schreiben 
retourniert? 

Nein 

Auftrag 

„Sanierungsverfügung“ an 

Gemeinde 

Ausstellen 

„Sanierungsverfügung“ 

mit Sanierungsfrist 

Ja 

Sanierung / Ersatz 

Feuerungsanlage 

Abnahme- / Messrapport 

an Gemeinde-

feuerungskontrolleur 

Frist ein-
gehalten? 

Auftrag „Einleitung weiterer 

Massnahmen“ an Gemeinde 

Nein Einleitung weiterer 

Massnahmen 

Nachführung Abnahme- 

/ Messrapport in 

Datenbank 

Ja 

Periodische Rapportierung 

an Gemeinde 

Kontrolle Rapportierung 

Kontrolle Rapportierung 
Periodische Rapportierung 

an Gemeinde 


